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OCENA CZASTKOWA
JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W KLOCZEWIE

Na podstawie art. 4 ust.] pkt. 1 ustawy z dnia |4 marca 1985 r. o Pafistwowe;
Inspekeji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017. poz.1261 z pézn.zm.). art. 5. art. 12 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(i.t. Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz § 20 i § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez tudzi (Dz. U
2017. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach PO rozpatrzeniu
danych zawartych wnizej wymienionych sprawozdaniach z badan wody, pobranych
wramach kontroli wewnetrznej przez administratora wodociggu- Uslugi Instalacyino
Sanitarne Wod-Kan CO Gaz Henryk Jurzysta ul. Sadowa 12, 08-460 Sobolew:

- Nr protokotu Nr sprawozdania | Data poboru | Migjsce poboru
| - L-2/341/18 Kioczew, ul. Diuga 67
' Stacja Uzdatniania Wody
- L-2/342/18 | 16.07.2018r. | Kioczew, ul. Wiatraczna 12
Posesja prywatna
- ; 1.-2/343/18 Padarz 20
| Posesja prywatna

ocenigjac jakos¢ wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia W Kloczewie pod wzgledem
zgodnosci jej jakosci z wymaganiami

stwierdza
przydatnosé wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociggu.

UZASADNIENIE

Administrator w/w wodociagu w ramach kontroli wewnetrznej pobrat probki w ody dnia
16.07.2018r. po przeprowadzonych dziataniach naprawczych.
Badania probek wody zostaly wykonane w Laboratorium PGK i M w Rykach, ktore posiada
zatwierdzenie systemu jakoéci prowadzonych badan wody przez PPIS w Rykach. Zakres
wykonywanych badan obejmowat parametry mikrobiologiczne z grupy B.



‘Przeprowadzone badania wykazaly iz woda spelnia wymagania mikrobiologiczne
zawarte w ziczniku nr 1 czeéé A oraz czgé¢ C tab. 1, lp. 11 lp.2 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).
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Do wiadomosci:
1. Sekcja HZZ i PU PSSE Ryki
2. Sekcja PE p PSSE Ryki
3. Stanowisko HD i M PSSE Ryki



